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[bookmark: _Toc3221]第一章 规划背景和规划原则
[bookmark: _Toc2580][bookmark: _Toc29392]1.1规划背景
[bookmark: _Hlk91498285]太阳能作为新能源和可再生能源的一种，是洁净能源。开发利用太阳能，对于节约常规能源、保护自然环境、促进经济发展和提高人民生活水平都有极为重要的意义。太阳能光伏发电是目前已知的最清洁、最安全、潜力最大的新兴发电方式。由于其资源无限、无污染、能把太阳光直接转变为电能，系统无运动部件、运行可靠、寿命长、少维护，已成为当今发展最快的高新技术产业之一。
生态山地光伏是利用荒山、荒坡及丘陵等未利用土地进行开发利用。它采用钢制骨架，上覆太阳能光伏组件，以保证光伏发电组件的光照要求。太阳能光伏发出的电直接上网。本光伏电站项目场区太阳能资源丰富且稳定，适合太阳能资源的开发利用。光伏电站建成后对当地的经济发展将起到积极作用，既可以提供新的电源，又不增加环境压力，具有明显的社会效益和环境效益。
钦北板城农光互补项目一期工程是钦州市钦北区备案项目，为加快钦州市及钦北区太阳能资源的开发，钦州中能建投新能源有限公司作为投资建设主体向规划主管部门提出该项目规划建设用地申请。目前项目已经取得钦州市钦北区发展和改革局项目备案、钦州市钦北区自然资源局用地预审与选址意见书及自治区人民政府建设用地等方面的批复。
2024年10月，自治区自然资源厅印发《广西壮族自治区独立地块详细规划编制要点（试行）》的通知（桂自然资办〔2024〕197号），提出独立地块可以编制独立地块详细规划作为简易型的国土空间详细规划。
目前，钦北区各乡镇国土空间规划还在编制阶段。项目场址位于钦北区板城镇屯车村内的山坡上，用地面积1.1144公顷，位置在城镇开发边界外，适用于《广西壮族自治区独立地块详细规划编制要点（试行）》“符合单独选址条件、有地上建筑物且根据用途管制要求需编制详细规划的项目用地”的范围内。因此，为高效地推进钦州市的光伏事业发展，科学地出具规划设计条件并更好地推进项目落地，组织编制了钦北板城农光互补项目一期工程独立地块详细规划。
[bookmark: _Toc27773][bookmark: _Toc18492][bookmark: _Toc31142][bookmark: _Toc7452][bookmark: _Hlk91510851]1.2规划原则
（1） 光伏工程项目建设应根据光伏行业发展的需要，在综合考虑太阳能资源、场址、电力市场、接入系统和资金筹措能力等建设条件的同时，体现科学、合理和节约集约用地的原则；
（2） 光伏工程项目建设用地应符合国土空间规划的要求，尽量使用荒地、未利用地，少占或不占耕地、林地，并尽量避开省级及以上政府部门依法批准的特殊保护区域；
（3） 总平面布置在满足实际要求的情况下，采用科学的布置方案，尽量减少用地规模，提高土地利用的产出率。
[bookmark: _Toc28816][bookmark: _Toc8023]第二章 地块位置和规模
[bookmark: _Toc22317][bookmark: _Toc663][bookmark: _Hlk72158543]2.1区位情况
钦北板城农光互补项目一期工程升压站位于板城镇境内的山坡上，周边为果树、桉树林，地势北高南低，项目区由农村道路与外面乡道连接。项目区距板城镇人民政府约2.5公里，距钦州市区约35公里，地块交通便利，地理位置符合升压站建设要求。
[image: 450703钦北区《钦北板城农光互补项目一期工程独立地块详细规划》01区位图]
图2-1项目位置示意图
[bookmark: _Toc175][bookmark: _Toc28761]2.2项目建设内容和规模
本项目计划建设一座220kV升压站，通过220kV一级电压接入大网，配套建设场内道路和集电线路等附属设施。升压站是整个光伏项目的控制中心，为本次规划研究的独立地块，站内建筑物主要为综合楼及附属用房等；各功能用房布置详见下图。
[image: 板城升压站平面布置示意图 Model (1)]
图1-1升压站平面布置示意图
[bookmark: _Toc25203][bookmark: _Toc25198][bookmark: _Hlk101449047]第三章 用地布局规划
[bookmark: _Toc22776][bookmark: _Toc5042]3.1土地利用规划
3.1.1用地性质
本规划为钦北板城农光互补项目一期工程独立地块详细规划，项目用地位于钦北区板城镇屯车村内的山坡上，距离镇中心约3公里，该项目规划建设用地已纳入《钦州市国土空间总体规划（2021-2035年）》。
按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（2023年版）用地分类，本项目地块建设用地性质为：一级类“公用设施用地”（代码13）～二级类“供电用地”（代码1303）。
3.1.2功能分区
本项目规划建设一座220kV升压站，建设过程中在用地现状和实际地形的基础上，参照《光伏发电站工程项目用地控制指标》（TD/T 1075-2023）和《220kV~750kV 变电站设计技术规程》（DL/T 5218-2012），地块建设用地按照规范进行规划布局及管控，合理地将升压站用地划分功能分区，主要分为变电生产区、运行管理中心区、场内道路交通区。
3.1.3用地布局
本项目规划的升压站属220kV升压站，升压站平面形状大体呈长方形，规划范围面积为11144.12㎡，站内地块东西长约114m，南北宽约90m。升压站内主要布局规划变电站及运行管理中心用地、升压变电生产用地、站内道路用地、绿地等建设用地。
（1）变电站及运行管理中心用地
变电站及运行管理中心用地包括生产建筑及辅助生产建筑用地和生活服务设施用地。生产建筑及辅助生产建筑用地主要包括光伏发电站中控室、计算机室、站用配电室、办公室、会议室等。生活服务设施用地包括职工宿舍、食堂、活动中心等设施用地。
根据《220kV~750kV变电站设计技术规程》（DL/T 5218-2012）中 “安全可靠、先进适用、经济合理、节能环保”的要求，结合场址现状地形和升压站远期规模，在地块东南面拟规划一栋两层综合楼，南北朝向，主要为管理人员和生产人员的办公、生活场地。两层布置可在紧凑场地内整合功能，降低土建成本和运维费用，符合行业光伏升压站优先采用单层或两层的设计惯例。其余未设置的辅助生产等用房根据技术规程同步合理布局。
（2）升压变电生产用地
升压变电生产用地主要包括生产建筑用地和辅助生产建筑用地。生产建筑用地包括升压设备、变配电设备用地等；辅助生产建筑用地包括附属用房、危废间、消防水池、主变压器事故油池、电缆廊道等用地。
升压站35kV配电预制舱、继电器及蓄电池预制舱位于配电装置区北侧，220kV GIS设备及无功补偿装置位于配电区南侧，主变位于配电区中部，附属用房（危废间、应急物资库房、安全工具间、备品备件库房及大件工具间）位于主变的东侧，其中危废间及应急物资库房距离SVG装置较近，故靠近SVG装置侧的外墙考虑采用防火墙，符合规划布局，其余未配备完善的功能用房根据规范、导则合理设置。
（3）站内道路用地
升压站内道路布置除满足运行、检修、设备安装要求外，还应符合安全、消防、节约用地的有关规定。升压站的主干道应布置成环形，如成环有困难时，应具备回车条件。站内道路宜采用混凝土路面或沥青路面，出入口宽度和主干道红线宽度不宜小于4米，达到消防车通行、大型施工车辆运行、检修等方面的要求，站内支路红线宽度规划为2.5～3米，满足一般车辆和行人的需求。
根据本项目升压站地块规划布局，全站由1条环形消防道路组成，主变运输道路路面宽为4.5m，其它路面宽为4.5m，站内设多条道路，组成电站内的道路交通网。进站大门位于站区东部，办公管理人员的机动车从东部大门进入场区后主要就近停放在综合楼旁的停车场内。
（6）绿地
在升压站运行管理中心区和道路周围以及站内未利用空地可根据实际需要规划种植适应本地区气候条件的耐旱灌木及花草进行绿化和美化。
[bookmark: _Toc20983][bookmark: _Toc3776][bookmark: _Toc14742][bookmark: _Toc28625]3.2用地指标控制
本章节重点对项目地块的建设提出合理的建设容量及其他相关控制指标，主要包括容积率、建筑密度、绿地率、建筑限高以及规划控制线、建筑退线、建筑控制、交通管控、停车位配建等方面。其中，地块的用地性质、容积率、建筑密度、绿地率、建筑限高等为约束性指标。
3.2.1容积率
[bookmark: _GoBack]本项目220kV升压站装机容量为90MW，用地面积为11144.12㎡，地块内规划拟建综合楼、附属用房以及其他配套设施等；同时，新建进站道路长约174m，改扩建机耕道路约200m，改扩建后为4.5m宽硬化路面。参考《光伏发电站工程项目用地控制指标》（TDT1075-2023）表7-1并网电压等级为220kV对应的变电站及运行管理中心用地面积上限为18550㎡，除综合楼外，还有附属用房、危废间、污水处理装置等辅助生产建筑以及电气配电设施等未列出，为了发挥本项目升压站的最大供电效益，根据实际为项目后期发展建设适当预留增加建筑面积规模的空间，提高地块容积率，节约用地，提高场地使用效益，规划本项目升压站地块容积率控制为R≤0.5。
3.2.2建筑密度
光伏升压站项目建设应根据光伏行业发展的需要，在综合考虑太阳能资源、场址、电力市场、接入系统和资金筹措能力等建设条件的同时，体现科学、合理和节约集约用地的原则。本项目升压站为永久用地，其报批的建设用地指标即为升压站用地面积，因此，本规划对升压站的建筑密度进行规划控制。
根据《光伏发电站工程项目用地控制指标》（TD/T1075-2023）第8.2条规定及表格分析，该项目220kV升压变电站用地指标上限为18550㎡（升压变电站+运行管理中心），而研究地块用地面积仅为11144.12㎡，远小于上述指标，规划在该地块内合建升压变电站和运行管理中心，用地面积十分有限，秉着节约集约利用土地原则，为升压站后续发展建设预留发展空间，同时借鉴钦州市内外其他已批同类型案例——例如钦北区古道岭风电场一期工程已批的建筑密度的上限控制为30%、钦北区百浪岭风电场一期项目已批的建筑密度的上限控制为30%，本次规划升压站地块的建筑密度控制为≤30%。
3.2.3绿地率
参照《光伏发电站设计标准》（GB 50797-2012）（2024年版）第7.1.5条“因地制宜地进行绿化规划，利用空闲场地植树种草，绿地率应满足当地规划部门的绿化要求”，升压站地块属于公用设施的供电用地，地块内配建的绿化用地是属于单位附属绿地，应充分利用路旁、建筑物旁以及其他空闲场地，种植生长力强、维护量小的植物，并应注意保护站区周围原有绿化。本规划控制升压站地块绿地率为≥10%。
3.2.4建筑限高
本项目根据实际建设需要，220kV升压站地块内主要布置综合楼、附属用房、电气配电装置和设备等。光伏升压站建筑无全国统一强制限高，本项目结合光伏发电站相关设计导则及光伏行业升压站集约化建设特点，综合考量项目功能布局、用地集约性及建筑防火、安全疏散等规范要求，本项目升压站地块内的建筑高度规划按≤24米控制。
3.2.5停车位配建
项目地块用地性质属于公用设施的供电用地，停车位结合自身使用要求进行建设。
3.2.6规划控制线
本规划的各地块用地性质为公用设施用地的供电用地，规划控制线为基础设施黄线，属城市基础设施用地的控制界线，在用地黄线内进行建设活动，必须贯彻安全、高效、经济的方针，处理好近远期关系，根据项目发展的实际需要，分期有序实施。项目地块用地范围不涉及永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界等强制性内容。各地块具体界线范围和界址坐标详见用地勘测定界图。
3.2.7建筑退线
本项目规划总装机容量共90MW，根据《光伏发电站工程项目用地控制指标》（TD/T1075-2023）和《光伏发电站设计标准》（GB 50797-2012）（2024年版）分析，规划的升压站地块用地面积为11144.12㎡，远小于总装机容量90MW对应的用地上限指标18550㎡，用地规模紧凑且地块为独立用地，无邻里关系约束。结合地块实际地形，在严格满足各类建（构）筑物通风、采光、日照及安全间距等规范要求的前提下，规划控制升压站地块内的建筑退离用地红线距离d≥3m，以此保障场地布局合理、生产运行安全及后期发展空间。
3.2.8建（构）筑物立面控制
参照《光伏发电站设计标准》，建构筑物的设计应做到统一规划、造型协调、整体性好、生产及生活方便，同时结构的类型及材料品种应合理并简化，以利备料、加工、施工及运行。架构、设备支架等构筑物应根据变电站的电压等级、规模、施工及运行条件、制作水平、运输条件及当地的气候条件来选择合适的结构，其外形应做到相互协调（设备支架还应与上部设备相协调）。根据该地块用地性质，升压站内建筑宜设置一～二层的低层建筑。建筑立面设计主要从经济、美观的角度出发，采用现代简约的建筑风格，各建筑立面色调力求造型协调、统一，颜色稳重、大气，营造立面层次丰富感，能与周边自然环境相融。
3.2.9交通管控
升压站位于丘陵区，为了减少对植被的破坏和节约投资，场内道路在利用场内现有的交通便道基础上局部扩宽裁弯取直，同时设计充分结合地形，实行人车混行的交通流线，满足车辆、人员通行。规划地块内铺设混凝土道路连接至各功能用房，道路红线宽度≥4米，达到消防车通行、大型施工车辆运行、检修等方面的要求。
升压站主要出入口规划于地块围墙东侧，通过长约174m场区支路接出检修主干道，规划把该升压站东侧支路至检修道路两侧管控为禁止机动车开口路段。（具体详见图则）
3.2.10高压走廊宽度控制
升压站以1回220kV架空线路接入长滩新铺升压站内，根据《钦州市城市规划技术标准与准则》（2015年版）的要求：“高压走廊应根据城市规划和电网要求，结合山体和绿地等用地统一布置，架空线路应尽可能在规划高压走廊内集中敷设”，高压架空线路走廊控制宽度和直埋电缆通道控制宽度宜分别符合下表规定：
[image: ][image: ]
220kV、110kV直埋电缆通道控制宽度指标宜符合《钦州市城市规划技术标准与准则》（2015年版）表13.16的规定，控制深度一般为2m。本规划场区内的集电线路主要为35kV直埋电缆，参照《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）第5.3.3条相关规定，35kV直埋电缆控制深度为电缆外皮至地面深度≥0.7m，缆外皮至地下构筑物基础距离≥0.3m，电缆通道宽度应根据电缆根数和外径由工程设计确定。
[image: 板城评审意见附图_00]
图3-1板城光伏、长滩光伏接入系统方案示意图
3.2.11项目用地规模分析
本项目拟建一座220kV升压站，用地规模为1.1144公顷，规划容量为90MW。根据《光伏发电站工程项目用地控制指标》（TDT1075-2023），新建光伏发电站工程项目变电站及运行管理中心用地指标不应超过以下规定：
[bookmark: _Hlk88553961][bookmark: _Hlk89268649]表3-1变电站及运行管理中心用地指标表
	并网电压等级(kV)
	10
	35/66
	110
	220
	330

	用地指标（m2）
	1500
	9690
	15850
	18550
	35430


[bookmark: _Hlk89267790]对照上表，220kV变电站及运行管理中心用地面积应≤1.8550公顷，本项目升压站用地面积1.1144公顷＜1.8550公顷，符合《光伏发电站工程项目用地控制指标》的要求。
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